
ＣＬＴ
TYPEDRAWING

標準詳細図 2020年1月版1/6 (A3)
SCALE DATE NO

その他

Ａ

その他

縦断面図

15 15 30 45 45

5

窯業系サイディング

縦胴縁 15×45 @455

透湿防水シート

横胴縁 30×45 @455

CLT壁パネル t=90

留め金具

CLT現し仕上

51
5

1
5

3
0

4
5

4
5

シーリング

留め金具

縦胴縁 15×90 左右接合部
(縦胴縁 15×45 @455)

CLT壁パネル t=90

CLT現し仕上

透湿防水シート

横胴縁 30×45 @455

透湿防水シート

窯業系サイディング

外壁

横断面図

[手引き] 耐久性　：3-2-21 図3-2-16

屋外側：サイディング仕上

屋内側：ＣＬＴ現し仕上

外壁一般部分Ａ

横断面図

外壁

4
5

4
5

3
0

454530

縦断面図

横胴縁 30×45 @455

透湿防水シート

縦胴縁 15×45 @455

下地合板(必要な場合)

防水紙

鉄網モルタル t=20

表層仕上材

9

20 15

CLT壁パネル t=90

縦胴縁 15×45 @455

横胴縁 30×45 @455

下地合板(必要な場合)

防水紙

鉄網モルタル t=20

表層仕上材
9

2
0

1
5

CLT壁パネル t=90

[手引き] 耐久性　：3-2-19 図3-2-15

屋外側：モルタル仕上外壁一般部分

屋内側：ＣＬＴ現し仕上
その他

CLT現し仕上

01-01

CLT現し仕上

A-01外壁一般部分【その他】(1)

雇い実 雇い実

DRAWING

その他

02-01

グラスウールまたはロックウール グラスウールまたはロックウール

透湿防水シート

グラスウールまたは
ロックウール
(無機系断熱材)

透湿防水シート

グラスウールまたは
ロックウール
(無機系断熱材)

(無機系断熱材) (無機系断熱材)

[手引き] 断熱計画：3-3-5,6,7 [手引き] 断熱計画：3-3-5,6,7



1/6 (A3)

横断面図

告示1359号

防火構造 外壁

せっこうボード t=9.5

9
.
5

壁仕上材

せっこうボード t=9.5

9.5

壁仕上材

NODATESCALE

縦断面図

30 45 45

3
0

4
5

4
5

横胴縁 30×45 @455

透湿防水シート

縦胴縁 15×45 @455

下地合板(必要な場合)

防水紙

鉄網モルタル t=20

表層仕上材

9

20 15

CLT壁パネル t=90

縦胴縁 15×45 @455

横胴縁 30×45 @455

下地合板(必要な場合)

防水紙

鉄網モルタル t=20

表層仕上材
9

2
0

1
5

CLT壁パネル t=90

[手引き] 防耐火　：4-3　図4-1-2[手引き] 耐久性　：3-2-19 図3-2-15

屋外側：モルタル仕上

屋内側：せっこうボード張り (直張り)

外壁一般部分

2020年1月版

外壁一般部分

屋内側：せっこうボード張り (胴縁付)

屋外側：モルタル仕上

[手引き] 防耐火　：4-3　図4-1-2[手引き] 耐久性　：3-2-19 図3-2-15

CLT壁パネル t=90

1
5

2
0

9

表層仕上材

鉄網モルタル t=20

防水紙

下地合板(必要な場合)

横胴縁 30×45 @455

縦胴縁 15×45 @455

CLT壁パネル t=90

1520

9

表層仕上材

鉄網モルタル t=20

防水紙

下地合板(必要な場合)

縦胴縁 15×45 @455

透湿防水シート

横胴縁 30×45 @455

縦断面図

30 45 45

3
0

4
5

4
5

壁仕上材

15

防湿気密シート

9.5

せっこうボード t=9.5

1
5

壁仕上材

9
.
5

せっこうボード t=9.5

外壁防火構造
告示1359号

縦胴縁 15×45 @455

横断面図

標準詳細図
DRAWING TYPE

ＣＬＴ
DRAWING

外壁一般部分【防火】(1)

Ａ

01-01

防火 防火

Ａ

01-02

A-02

グラスウールまたはロックウールグラスウールまたはロックウール

透湿防水シート

グラスウールまたは
ロックウール
(無機系断熱材)

(無機系断熱材) (無機系断熱材)

透湿防水シート

グラスウールまたは
ロックウール
(無機系断熱材)

[手引き] 断熱計画：3-3-5,6,7[手引き] 断熱計画：3-3-5,6,7



CLT壁パネル t=90

(縦胴縁 15×45 @455)
縦胴縁 15×90 左右接合部

留め金具

シーリング

4
5

4
5

3
0
1
5
1
5

5

留め金具

CLT壁パネル t=90

横胴縁 30×45 @455

透湿防水シート

縦胴縁 15×45 @455

窯業系サイディング

5

4545301515

縦断面図

SCALE DATE NO

壁仕上材

9.5

せっこうボード t=9.5

壁仕上材

9
.
5

透湿防水シート

窯業系サイディング

透湿防水シート

横胴縁 30×45 @455

せっこうボード t=9.5

外壁防火構造
告示1359号

横断面図

1/6 (A3)

[手引き] 耐久性　：3-2-21 図3-2-16 [手引き] 防耐火　：4-3　図4-1-3

屋外側：サイディング仕上

屋内側：せっこうボード張り (直張り)

外壁一般部分

2020年1月版

外壁一般部分

屋内側：せっこうボード張り (胴縁付)

屋外側：サイディング仕上

[手引き] 耐久性　：3-2-21 図3-2-16 [手引き] 防耐火　：4-3　図4-1-3

横断面図

縦胴縁 15×45 @455

告示1359号

防火構造 外壁

せっこうボード t=9.5

9
.
5

壁仕上材

1
5

せっこうボード t=9.5

9.5

縦胴縁 15×45 @455

15

壁仕上材

CLT壁パネル t=90

(縦胴縁 15×45 @455)
縦胴縁 15×90 左右接合部

留め金具

シーリング

4
5

4
5

3
0
1
5
1
5

5

留め金具

CLT壁パネル t=90

横胴縁 30×45 @455

透湿防水シート

縦胴縁 15×45 @455

窯業系サイディング

5

4545301515

縦断面図

透湿防水シート

窯業系サイディング

透湿防水シート

横胴縁 30×45 @455

DRAWING

ＣＬＴ
TYPEDRAWING

標準詳細図 外壁一般部分【防火】(2) A-03

防火

Ａ

防火

Ａ

02-01 02-02

グラスウールまたはロックウールグラスウールまたはロックウール

(無機系断熱材)
ロックウール
グラスウールまたは

透湿防水シート 透湿防水シート

グラスウールまたは
ロックウール
(無機系断熱材)

(無機系断熱材) (無機系断熱材)

[手引き] 断熱計画：3-3-5,6,7[手引き] 断熱計画：3-3-5,6,7



NODATESCALE

縦断面図

15 15 30 45 45

5

窯業系サイディング

縦胴縁 15×45 @455

透湿防水シート

横胴縁 30×45 @455

CLT壁パネル t=90

留め金具

CLT現し仕上

51
5

1
5

3
0

4
5

4
5

シーリング

留め金具

縦胴縁 15×90 左右接合部
(縦胴縁 15×45 @455)

CLT壁パネル t=90

CLT現し仕上

透湿防水シート

横胴縁 30×45 @455

透湿防水シート

窯業系サイディング

外壁防火構造
大臣認定仕様

横断面図

1/6 (A3)

[手引き] 防耐火　：4-41 図4-2-1[手引き] 耐久性　：3-2-21 図3-2-16

※1

※1 この認定を使用する場合は、日本CLT協会が定める運用基準に基づく講習会を
    受講した認定者による設計・検査が必要となる。

屋外側：サイディング仕上

屋内側：ＣＬＴ現し仕上

外壁一般部分

2020年1月版標準詳細図
DRAWING TYPE

ＣＬＴ
DRAWING

外壁一般部分【防火】(3)

雇い実

A-04

Ａ

防火

03-01

グラスウールまたはロックウール

透湿防水シート

グラスウールまたは
ロックウール
(無機系断熱材)

(無機系断熱材)

[手引き] 断熱計画：3-3-5,6,7



外壁一般部分【準耐火45分】(1)標準詳細図
DRAWING TYPE

ＣＬＴ
DRAWING

1
5

15

CLT壁パネル t=90

4
5

4
5

3
0
1
5

CLT壁パネル t=90

45453015

縦断面図

外壁準耐火45分
告示1358号

縦胴縁 15×45 @455

20

9

表層仕上材

鉄網モルタル t=20

防水紙

下地合板(必要な場合)

縦胴縁 15×45 @455

透湿防水シート

横胴縁 30×45 @455

2
0

9

表層仕上材

鉄網モルタル t=20

防水紙

下地合板(必要な場合)

横胴縁 30×45 @455

縦胴縁 15×45 @455

15

壁仕上材

せっこうボード t=15

縦胴縁 15×45 @455

壁仕上材

1
5

せっこうボード t=15

横断面図

[手引き] 防耐火　：4-8　図4-1-11[手引き] 耐久性　：3-2-19 図3-2-15

屋外側：モルタル仕上

屋内側：せっこうボード張り (胴縁付)

外壁一般部分

2020年1月版

外壁一般部分

屋内側：せっこうボード張り (直張り)

屋外側：モルタル仕上

[手引き] 耐久性　：3-2-19 図3-2-15 [手引き] 防耐火　：4-8　図4-1-11

1/6 (A3)

横断面図

せっこうボード t=15

壁仕上材

せっこうボード t=15

壁仕上材

1
5

15

CLT壁パネル t=90

4
5

4
5

3
0
1
5

CLT壁パネル t=90

45453015

縦断面図

SCALE DATE NO

外壁準耐火45分
告示1358号

20

9

表層仕上材

鉄網モルタル t=20

防水紙

下地合板(必要な場合)

縦胴縁 15×45 @455

透湿防水シート

横胴縁 30×45 @455

2
0

9
表層仕上材

鉄網モルタル t=20

防水紙

下地合板(必要な場合)

横胴縁 30×45 @455

縦胴縁 15×45 @455

A-05

Ａ Ａ

準耐45 準耐45

01-01 01-02

グラスウールまたはロックウール グラスウールまたはロックウール

透湿防水シート

グラスウールまたは
ロックウール
(無機系断熱材)

透湿防水シート

グラスウールまたは
ロックウール
(無機系断熱材)

(無機系断熱材) (無機系断熱材)

[手引き] 断熱計画：3-3-5,6,7 [手引き] 断熱計画：3-3-5,6,7



外壁一般部分【準耐火45分】(2)標準詳細図
DRAWING TYPE

ＣＬＴ
DRAWING

CLT壁パネル t=90

4
5

4
5

3
0
1
5

CLT壁パネル t=90

45453015

縦断面図

SCALE DATE NO

外壁準耐火45分
告示1358号

20

9

表層仕上材

鉄網モルタル t=20

防水紙

下地合板(必要な場合)

縦胴縁 15×45 @455

透湿防水シート

横胴縁 30×45 @455

2
0

9
表層仕上材

鉄網モルタル t=20

防水紙

下地合板(必要な場合)

横胴縁 30×45 @455

縦胴縁 15×45 @455

せっこうボード t=12.5

せっこうボード t=9.5

9.5

壁仕上材

12.5

せっこうボード t=12.5

せっこうボード t=9.5

壁仕上材

9
.
5

1
2
.
5

横断面図

1/6 (A3)

[手引き] 防耐火　：4-8  図4-1-12[手引き] 耐久性　：3-2-19 図3-2-15

屋外側：モルタル仕上

屋内側：せっこうボード二重張り (直張り)

外壁一般部分

2020年1月版

外壁一般部分

屋内側：せっこうボード二重張り (胴縁付)

屋外側：モルタル仕上

[手引き] 耐久性　：3-2-19 図3-2-15 [手引き] 防耐火　：4-8  図4-1-12

横断面図

1
5

15

CLT壁パネル t=90

4
5

4
5

3
0
1
5

CLT壁パネル t=90

45453015

縦断面図

外壁準耐火45分
告示1358号

12.5

壁仕上材

1
2
.
5

縦胴縁 15×45 @455

9
.
5

壁仕上材

9.5

せっこうボード t=9.5

せっこうボード t=12.5

せっこうボード t=9.5

縦胴縁 15×45 @455

せっこうボード t=12.5

20

9

表層仕上材

鉄網モルタル t=20

防水紙

下地合板(必要な場合)

縦胴縁 15×45 @455

透湿防水シート

横胴縁 30×45 @455

2
0

9

表層仕上材

鉄網モルタル t=20

防水紙

下地合板(必要な場合)

横胴縁 30×45 @455

縦胴縁 15×45 @455

A-06

Ａ

準耐45

Ａ

準耐45

02-01 02-02

グラスウールまたはロックウールグラスウールまたはロックウール
(無機系断熱材) (無機系断熱材)

透湿防水シート

グラスウールまたは
ロックウール
(無機系断熱材)

透湿防水シート

グラスウールまたは
ロックウール
(無機系断熱材)

[手引き] 断熱計画：3-3-5,6,7[手引き] 断熱計画：3-3-5,6,7



外壁

縦断面図

SCALE DATE NO

準耐火45分
告示1358号

15 15 30

5

窯業系サイディング

縦胴縁 15×45 @455

透湿防水シート

横胴縁 30×45 @455

留め金具

透湿防水シート

CLT現し仕上

75 75

燃えしろ t=35 使用環境A
(燃えしろ t=45 使用環境B)

横断面図

CLT壁パネル t=150

※1 燃えしろ設計する場合のパネル接合部は雇い実を使用。

1/6 (A3)

[手引き] 防耐火　：4-9　図4-1-13 下[手引き] 耐久性　：3-2-21 図3-2-16

屋外側：サイディング仕上

屋内側：ＣＬＴ現し仕上 (燃えしろ設計)

外壁一般部分

2020年1月版

外壁

縦断面図

準耐火45分
告示1358号

30

CLT現し仕上

75 75

燃えしろ t=35 使用環境A
(燃えしろ t=45 使用環境B)

横断面図

※1 燃えしろ設計する場合のパネル接合部は雇い実を使用。

横胴縁 30×45 @455

透湿防水シート

縦胴縁 15×45 @455

下地合板(必要な場合)

防水紙

鉄網モルタル t=20

表層仕上材

9

20 15

CLT壁パネル t=150

3
0

7
5

7
5

CLT現し仕上

(燃えしろ t=45 使用環境B)
燃えしろ t=35 使用環境A

雇い実
※1

縦胴縁 15×45 @455

横胴縁 30×45 @455

下地合板(必要な場合)

防水紙

鉄網モルタル t=20

表層仕上材

9

2
0

1
5

CLT壁パネル t=90

[手引き] 防耐火　：4-9　図4-1-13 下[手引き] 耐久性　：3-2-19 図3-2-15

屋外側：モルタル仕上

屋内側：ＣＬＴ現し仕上 (燃えしろ設計)

外壁一般部分

51
5

1
5

3
0

シーリング

留め金具

縦胴縁 15×90 左右接合部
(縦胴縁 15×45 @455)

横胴縁 30×45 @455

透湿防水シート

窯業系サイディング

7
5

7
5

CLT壁パネル t=150

CLT現し仕上

(燃えしろ t=45 使用環境B)
燃えしろ t=35 使用環境A

雇い実
※1

標準詳細図
DRAWING TYPE

ＣＬＴ
DRAWING

外壁一般部分【準耐火45分】(3) A-07

Ａ

準耐45

Ａ

準耐45

03-01 04-01

グラスウールまたはロックウールグラスウールまたはロックウール

透湿防水シート

グラスウールまたは
ロックウール
(無機系断熱材)

透湿防水シート

グラスウールまたは
ロックウール
(無機系断熱材)

(無機系断熱材) (無機系断熱材)

[手引き] 断熱計画：3-3-5,6,7[手引き] 断熱計画：3-3-5,6,7



外壁

縦断面図

SCALE DATE NO

準耐火45分
告示1358号

縦胴縁 30×45 @455

7575

横断面図

(燃えしろ t=45 使用環境B)
燃えしろ t=35 使用環境A

透湿防水シート

CLT壁パネル t=150

7
5

7
5

縦胴縁 30×45 @455

CLT壁パネル t=150

※1 燃えしろ設計する場合のパネル接合部は雇い実を使用。

※1
雇い実

(燃えしろ t=45 使用環境B)
燃えしろ t=35 使用環境A

1/6 (A3)

[手引き] 防耐火　：4-10　図4-1-15 下

外壁一般部分

2020年1月版
DRAWING

ＣＬＴ
TYPEDRAWING

標準詳細図

Ａ

準耐45
屋内側：(燃えしろ設計) ＋ 一般的な内装材

屋外側：一般的な外装材

一般的な外装材

一般的な内装材

* *

*
*

一般的な内装材

*

*

透湿防水シート

一般的な外装材

グラスウールまたはロックウール

グラスウールまたはロックウール

*

*

(無機系断熱材)

(無機系断熱材)

外壁一般部分【準耐火45分】(4)

05-01

A-08



CLT壁パネル t=90

4
5

4
5

3
0
1
5

CLT壁パネル t=90

45453015

縦断面図

SCALE DATE NO

外壁

20

9

表層仕上材

鉄網モルタル t=20

防水紙

下地合板(必要な場合)

縦胴縁 15×45 @455

透湿防水シート

横胴縁 30×45 @455

2
0

9
表層仕上材

鉄網モルタル t=20

防水紙

下地合板(必要な場合)

横胴縁 30×45 @455

縦胴縁 15×45 @455

12.5

1
2
.
5

横断面図

準耐火1時間
告示253号

12.5

壁仕上材

せっこうボード t=12.5

せっこうボード t=12.5

1
2
.
5

壁仕上材

せっこうボード t=12.5

せっこうボード t=12.5

1/6 (A3)

[手引き] 防耐火　：4-11　図4-1-16[手引き] 耐久性　：3-2-19 図3-2-15

屋外側：モルタル仕上

屋内側：せっこうボード二重張り (直張り)
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外壁一般部分

屋内側：せっこうボード二重張り (胴縁付)

屋外側：モルタル仕上

[手引き] 耐久性　：3-2-19 図3-2-15 [手引き] 防耐火　：4-11　図4-1-16
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標準詳細図
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DRAWING

外壁一般部分【準耐火1時間】(1)
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Ａ
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グラスウールまたは
ロックウール
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(無機系断熱材) (無機系断熱材)

[手引き] 断熱計画：3-3-5,6,7[手引き] 断熱計画：3-3-5,6,7
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[手引き] 防耐火　：4-11 図4-1-17[手引き] 耐久性　：3-2-19 図3-2-15

屋外側：モルタル仕上

屋内側：強化せっこうボード二重張り (胴縁付)
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外壁一般部分

屋内側：強化せっこうボード二重張り (直張り)

屋外側：モルタル仕上

[手引き] 耐久性　：3-2-19 図3-2-15 [手引き] 防耐火　：4-11 図4-1-17
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[手引き] 断熱計画：3-3-5,6,7
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外壁一般部分

屋内側：せっこうボード二重張り (直張り)

屋外側：サイディング仕上 ＋ 硬質木片セメント板張り

[手引き] 耐久性　：3-2-19 図3-2-15
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[手引き] 防耐火　：4-12 図4-1-19
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[手引き] 耐久性　：3-2-19 図3-2-15

屋外側：サイディング仕上 ＋ 硬質木片セメント板張り

屋内側：せっこうボード二重張り (胴縁付)

外壁一般部分

標準詳細図
DRAWING TYPE
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外壁一般部分【準耐火1時間】(3)
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[手引き] 断熱計画：3-3-5,6,7[手引き] 断熱計画：3-3-5,6,7
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外壁一般部分

屋内側：強化せっこうボード二重張り (直張り)

屋外側：サイディング仕上 ＋ 硬質木片セメント板張り

[手引き] 耐久性　：3-2-19 図3-2-15
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[手引き] 防耐火　：4-12 図4-1-19
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[手引き] 耐久性　：3-2-19 図3-2-15

屋外側：サイディング仕上 ＋ 硬質木片セメント板張り

屋内側：強化せっこうボード二重張り (胴縁付)

外壁一般部分

標準詳細図
DRAWING TYPE
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DRAWING

外壁一般部分【準耐火1時間】(4)
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[手引き] 断熱計画：3-3-5,6,7[手引き] 断熱計画：3-3-5,6,7
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(燃えしろ t=60 使用環境B)

※1

※1 燃えしろ設計する場合のパネル接合部は雇い実を使用。

1/6 (A3)

[手引き] 防耐火　：4-13 図4-1-20 下[手引き] 耐久性　：3-2-21 図3-2-16

屋外側：サイディング仕上

屋内側：ＣＬＴ現し仕上 (燃えしろ設計)

外壁一般部分
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縦断面図
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準耐火1時間

燃えしろ t=45 使用環境A
(燃えしろ t=60 使用環境B)

※1 燃えしろ設計する場合のパネル接合部は雇い実を使用。
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[手引き] 防耐火　：4-13 図4-1-20 下[手引き] 耐久性　：3-2-19 図3-2-15

屋外側：モルタル仕上

屋内側：ＣＬＴ現し仕上 (燃えしろ設計)

外壁一般部分

標準詳細図
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(無機系断熱材) (無機系断熱材)

[手引き] 断熱計画：3-3-5,6,7[手引き] 断熱計画：3-3-5,6,7
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外壁一般部分
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[手引き] 防耐火　：4-20 図4-1-33 [手引き] 防耐火　：4-21 図4-1-35 右
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CLT現し仕上
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[手引き] 防耐火　：4-22 図4-1-36 上
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強化せっこうボード t=21

※1

強化せっこうボード t=21

[手引き] 防耐火　：4-36 図4-1-59[手引き] 防耐火　：4-36 図4-1-58 ※1 パッキン材はパネル上面に設置する接合金物の高さを調整する場合に取付ける。
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※1 法22条指定区域では不燃材料とする。

※1 法22条指定区域では不燃材料とする。※1 法22条指定区域では不燃材料とする。

屋外側：屋根葺材 ＋ ＣＬＴ屋根パネル

屋外側：屋根葺材 ＋ ＣＬＴ屋根パネル 屋外側：屋根葺材 ＋ ＣＬＴ屋根パネル
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改質アスファルトルーフィング
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縦断面図

屋外側：屋根葺材を不燃材料 ＋ 小屋組工法 屋外側：屋根葺材を不燃材料 ＋ 小屋組工法
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※1 屋根葺材は瓦・金属板・平板スレート等の不燃材料とする。

ＣＬＴ屋根パネル

[手引き] 耐久性　：3-2-14

告示1358号

準耐火30分 屋根
勾配屋根一般部分

9
.
5

9
.
5

強化せっこうボード t=12.5

せっこうボード t=9.5

天井仕上材

せっこうボード t=9.5

野縁 30×40 @455

勾配屋根一般部分
屋根準耐火30分

告示1358号

改質アスファルトルーフィング

屋根葺材(不燃材料)
※1

構造用合板 t=12

[手引き] 耐久性　：3-2-14

吊木受

吊木 30×40 @910

CLT屋根パネル t=150

ＣＬＴ屋根パネル

[手引き] 防耐火　：4-23 図4-1-37 ※1 屋根葺材は瓦・金属板・平板スレート等の不燃材料とする。

縦断面図

縦断面図

※1 屋根葺材は瓦・金属板・平板スレート等の不燃材料とする。[手引き] 防耐火　：4-23 図4-1-37
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屋外側：屋根葺材を不燃材料 ＋ ＣＬＴ屋根パネル 屋外側：屋根葺材を不燃材料 ＋ ＣＬＴ屋根パネル

屋外側：屋根葺材を不燃材料 ＋ ＣＬＴ屋根パネル屋外側：屋根葺材を不燃材料 ＋ ＣＬＴ屋根パネル
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縦断面図
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屋外側：屋根葺材を不燃材料 ＋ ＣＬＴ屋根パネル
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縦断面図

屋外側：屋根葺材の限定なし ＋ 小屋組工法 屋外側：屋根葺材の限定なし ＋ 小屋組工法
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屋外側：屋根葺材の限定なし ＋ ＣＬＴ屋根パネル 屋外側：屋根葺材の限定なし ＋ ＣＬＴ屋根パネル

屋外側：屋根葺材の限定なし ＋ ＣＬＴ屋根パネル屋外側：屋根葺材の限定なし ＋ ＣＬＴ屋根パネル
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[手引き] 防耐火　：4-26 図4-1-42
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屋外側：屋根葺材の限定なし ＋ ＣＬＴ屋根パネル

標準詳細図
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屋外側：屋根葺材の限定なし ＋ 小屋組工法 屋外側：屋根葺材の限定なし ＋ ＣＬＴ屋根パネル
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屋外側：屋根葺材の限定なし ＋ 小屋組工法 屋外側：屋根葺材の限定なし ＋ ＣＬＴ屋根パネル
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